


Objekt Probeentnahmestelle Kolonienbildene Einheiten pro 
100ml

Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0

A.-Bebel-Platz   13

A.-Bebel-Platz   13a

A.-Kolping-Str.  6

Beethovenstr.   24 - 30

Beethovenstr.   20a - 20c

Beethovenstr.  27a/b

Beethovenstr.   2a

Beethovenstr.   29 - 35

Breitscheidstr. 2

Breitscheidstr. 5

Behringstr.   20 - 20b

Behringstr.   10 - 18

Burglehn 1

Breitscheidstr. 3



Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 100
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 100
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 100
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0

Fabrikstr.  12

Burgplatz   1

Dr.-Rohr-Str.  13/15

Dr.-Rohr-Str.    9/11

Dr.-S.-Allende-Str.   25

Dr.-S.-Allende-Str.   78

Fiedlerstr.   4

Fleischmarkt  2

Fleischmarkt  4

Flinzstr.  27

Flinzstr.  29

Dr.-S.-Allende-Str.   54/56

Dresdener Str.   24/24a

Dresdener Str.   26 -26b

Dresdener Str.   28 - 28c

Dresdener Str.   30 - 30c



Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0

Goethestr.     9/11

Große Brüderg.  12

Hohengasse   16

J.-Gagarin-Str.  46 - 52

J.-Gagarin-Str.   38 - 44

J.-Gagarin-Str.   54 - 58 

J.-Gagarin-Str.   60 - 64

Fr.-Ebert-Str.  6 - 10

Fr.-Ebert-Str.   12 - 18

Fr.-Ebert-Str.   26 - 32

Gareisstr.  2 - 8

Gareisstr. 18 - 24

Gareisstr.   2a - 2d

Gareisstr.  10 - 16

Gareisstr.  26 - 32

Flinzstr.  33 - 39



Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 1
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 100
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0

J.-Gagarin-Str.  75 - 81

J.-Gagarin-Str.  83 - 87

J.-Gagarin-Str.  89 - 93

Kesselstr.   26

J.-Gagarin-Str.   66 - 70

J.-Kepler-Str. 1 - 7

J.-Skala-Str. 20 - 26

Karl-Marx-Str.  6

Karl-Marx-Str.  11

Kesselstr.   20

J.-Skala-Str.  64 - 70

J.-Skala-Str.   14 - 18

J.-Skala-Str.   2 - 6

J.-Skala-Str.   28 - 32

J.-Skala-Str.   8 - 12

K.-Kollwitz-Str.   1



Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0

P.-Neck-Str.   5/7

Kl. Brüdergasse 3

Kornstr. 10/12

Löbauer Str.   30a - 30c

Löbauer Str.   32 - 38

Lotzestr.   17

P.-Neck-Str.   9/11

O.-Nagel-Str.  25/27

O.-Nagel-Str.   48 - 52

O.-Nagel-Str.   60 - 66

O.-Nagel-Str.   74 - 78

P.-Neck-Str.  123

Mozarts. 2/ P.-Neckstr.15 

Kornstr. 5

Löbauer Str.  40 - 44

Löbauer Str.   46



Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0

P.-Neck-Str.  129

P.-Neck-Str.  131/131a

P.-Neck-Str.  133/133a

R.-Wagner-Str.   5

R.-Wagner-Str.  6/8

R.-Wagner-Str.   3

Postplatz   4 - 4c

Postplatz   4d - 4f

Purschwitzer Str.  1 - 5

Purschwitzer Str.  7 - 11

P.-Neck-Str.  137/137a

P.-Neck-Str.  135/135a

R.-Wagner-Str.   4

R.-Wagner-Str.   2

R.-Huch-Str.  5

P.-Neck-Str.  125



Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0

R.-Wagner-Str.   10/12

Rittergasse 1

Salzenforster Str. 151a/151b

Schubertstr.  2/4

Schubertstr.  3/5

Talstr.   18/20

Schulstr.  4

Siemensstr. 2/4

Talstr.   6/8

Talstr.   10/12

Talstr.   14/16

Talstr.   22/24

Schloßstr.  4

Schubertstr.  1

Schubertstr.  6/8

Schülerstr.  10



Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0
Warmwasser-Vorlauf am Boiler 0
Zirkulations-Rücklauf am Boiler 0
Referenzstrang 0

Stand: 18.08.2021
Heinrich

Thrombergstr.   23 - 23b

Thrombergstr.   25 - 25c

Weststr. 14 - 18

Wilthnerstr.  24a

Ziegelstr.   10 - 14

Th.-Müntzer-Str.   15 - 15d

Th.-Müntzer-Str.   17 - 17d

Th.-Müntzer-Str.   19 - 19d

Thrombergstr.   19 - 19b

Thrombergstr.   21 - 21c

Tuchmacherstr. 1


